Ingave EPB software: voorbeeldwoning

.

Houtskeletbouw: CLT-S
Vloerverwarming

Plafond koeling

Ventilatie Type D met recuperatie
Geothermische warmtepomp
Zonnepannelen

U-waarde glas: 1,0

g-waarde glas = 0,61

EPB aanvaarde bouwknopen
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Ingave EPB software: met zonwering
Werkelijke waardes

soltis 92 - 2045

& B [ sotsa2- 2045
Type zonnewering : Mobiele zonnewering
Type bediening : Automatisch

() De zonneweringen niet in het viak zijn enkel beschikbaar bij een gedetailleerde berekening van de beschaduwing

Plaats van de zonnewering : Zonnewering in het vlak van het venster

Berekeningsmethode reductiefactor Fc: | Vereenvoudigde berekening

Positie van de zonnen &iing - Duitenzonneweaning

Zonnewering

/___a Zonnewering EPBD m Bl comprotePDB128S

Merk : Harol

Product-ID : Harol_Soltis 92_92-2045 O

Zonnetransmissiefactor : 0,03

Zonnereflectiefactor, buitenzijde : 0,35 k_.-'
Reductiefactor Fc : 0,111
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Ingave EPB software: zonder zonwering
7 - Resultaten O3 X
EPB-eenheid
Naam U K E Et NE v HE

woning | < | 35 ‘ 51 ‘ | 33 | (/] | 14.926,99 ‘ < |
EPB-eenheid

Berekening

Ep, verwarming (M) 39.446,02,
Ep,koeling (MJ) 80.289,04
Ep. =pwater (M1} 20.434,67|
Ep,PV (MJ) 0,00
Ep, hulpenergie (MJ) 31.885,99
Ep, WKK (M2) 0,00
Karakt, verbr, (M) 172.055,72
Ref. waarde (M) 342.612,06
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Ingave EPB software: met zonwering
default waardes

EPB-eenheid
Naam U K E Et NE v O HE

woning | V] I 35 | 43 ‘ - | 33 | V] | 9.014,62 | V] ‘
EPB-eenheid

Berekening

Ep, verwarming (M) 29.44¢,02
Ep. koeling (MJ) 55.439,80
Ep, tapwater (MJ) 20.434,67
Ep,PV (MJ) 0,00
Ep, hulpenergie (M3) 31.885,99
Ep,WKK (MJ) 0,00
Karzkt, verbr, (M) 147.206,48
Ref, waarde (MJ) 342.612,06
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Ingave EPB software: met zonwering
Werkelijke waardes

" - Resultaten 03" X
EPB-=enheid
Maarm ] K E Et ) o HE

wianing | L) | - o |5.1:IE=JE|:|| ) |
EPB-eenheid

Berekening

Ep. werwarming (M) 25.446,02
Ep.koeling (MI) 28.021,79
Ep, tapwater (MI) 20.434,67
Ep.PV (M) 0,00
Ep, hulpenengie (M1) 21.885,99
Ep, WK [MI) 0,00
Karakt, werbr, (MI) 115.788.47
Ref, waarde (M) 242.612,06
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